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 YLEISTÄ 1

Valmistajan tiedot

Oy Pamon Ab
Tel. +358 6 424 0300
Kivikankaantie 10
86300 Oulainen

www.rtek.fi

rtek-ilmastointikoneet on suunniteltu käytettäväksi rakennuksissa,
joissa vaaditaan koneellista ilmanvaihtoa. Kone tulee asentaa lämpimään tai 
puolilämpimään kuivaan tilaan, jossa on tarpeeksi tilaa myös koneen operoimiseen 
sekä huoltamiseen. Ilmakäsittelykone on tarkoitettu normaalin huoneilman 
käsittelemiseen, jos käsiteltävässä ilmassa on paljon epäpuhtauksia niin varmistuthan
että asia on otettu huomioon koneen varustelussa. 

koneet on suunniteltu niin sanotusti pakettikoneeksi, kone on valmiiksi säädetty
ja testattu tehtaalla ennen koneen toimitusta, komponentit on tarkasti 
mitoitettu LVI-suunnittelijan määrittämän toiminta pisteen sekä ilmamäärän 
mukaisesti. Näin varmistamme että kone pysyy toimintakykyisenä eri tilanteissa,
sekä koneen energiatehokkuus on mahdollisimman korkea.

Millenier ja Ventier koneita on saatavilla pyörivällä- sekä vastavirtalämmönsiirtimellä. Lisäksi on 
mahdollista valita jälkilämmityspatteri vesi- tai sähkökäyttöisenä. 

Mihin konetta käytetään

a fresher future

1.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE



HUOM! 

Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista:

1. Katkaise ensin virta koneen pääkytkimestä 
2. Älä kosketa sähkölaitteita virran ollessa kytkettynä
3. Varmistu siitä, että kone on täysin pysähtynyt
4. Varmistu että paine koneen sisällä on laskenut ennen ovien avaamista
5. kun kone sammutetaan jotkin säätömoottorit ajavat itsensä automaattisesti  perustilaan

Sähkötöitä koneeseen saa tehdä vain sähköasentaja!

Kylmälaiteasennuksiin on oltava kylmäalan asentaja! 

Huomioi varoitukset kunkin ohjeen yhteydessä! 

       

rtek-ilmastointikoneet ovat suunniteltu ja rakennettu siten, että koneiden toiminta
ei vaadi kuin tavallisia huoltotoimenpiteitä, kuten suodattimien vaihdot ja koneen 
yleisestä siisteydestä huolehtiminen. 
                                                                                                                      

Tämä ohje on suunniteltu siten, että se käy kaikkiin             ilmastointikonemalleihin.
Katso sivulta  mitkä osat ja minkälaiset komponentit kuuluvat koneeseen ja etsi2.1 "koneen osat"
sitten ohjeesta tarvittavat huolto ja käyttöohjeet

                                                                                                   
Koneen kyljessä tai ovessa on asiakirjatasku, josta löytyvät muut koneeseen liittyvät
dokumentit kuten sähkökuvat, ohjekirjat ja myös tämä huolto- ja käyttöohje.

Kunkin sivun yläosan numero, esim.       kertoo mistä koneen komponentin osasta sivu kertoo.     
esim -osasta ”  ” löytyy tietoa kojeen puhaltimista, ”4" lämmöntalteenotosta, ” 5"suodattimista jne.) 

Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia kun huollat konetta!

                                                  
                                                 

                                                           
                                                           
                                              

HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE
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1

HUOLTO

Ylläpitohuoltoa voi suorittaa esimerkiksi: kiinteistönhuoltaja tai ilmankäsittelykonehuoltoon 
erikoistunut huoltoyhtiö.

TAKUU

Oy Pamon Ab myöntää 2 vuoden valmistustakuun laitteen toimituspäivästä lukien. Takuu koskee 
laitteen komponentteja ja niiden asennusta. Takuuaikana valmistaja sitoutuu korjaamaan ja 
tarvittaessa vaihtamaan uuteen laitteessa mahdollisesti ilmenevät vialliset komponentit.
Takuun edellytyksenä on, että mahdollisesta viasta ilmoitetaan Pamonille välittömästi, 
kun se on ilmennyt ja yhtiön edustajalle varataan mahdollisuus käydä tarkistamassa laite ennen 
korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Tämän takuun piiriin eivät kuulu virheet, joiden syynä on:

a) laitteen väärästä asennuksesta, virheellisestä käyttöönotosta ja käytöstä tai muusta
ns. luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat viat.
b) laitteen virheellinen työaikainen varastointi, työmaaolosuhteista johtuvat vahingot tai laitteen 
virheellisestä sijoituksesta johtuvat vahingot.
c) muutokset ja korjaukset jotka ostaja itse on tehnyt tai teetättänyt laitteeseen kolmannella
osapuolella ja joista näin on aiheutunut laitteelle vahinkoa.

Tämä takuu on voimassa Suomessa.

       

                                                   Koneen tyyppikilpi löytyy  oveen kiinnitettynäkoneen ohjauskeskuksen
                                               

 
                              
 

                                                  
                                                 

                                                           
                                                           
                                              

       

                                                   Tyyppikilvestä käy ilmi koneen valmistajan tiedot (1)   malli, (2)  sähkötiedot, (3)
                                                   sarjanumero ja tunnus  (4)  sekä valmistuspäivä (5)

                                                   Suodatintilauksissa  mainitse koneen sarjanumero
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TYYPPIKILPI
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1.3KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

 YLEISTÄ

Koneen kyljessä tai ovessa on asiakirjatasku,
josta löytyvät muut koneeseen liittyvät dokumentit
kuten sähkökuvat, ohjekirjat ja tämä huolto- ja käyttöohje

3

TYYPPIKILPIMALLI



suodatintilaukset ja tekninen tuki  020 734 7940

SIVU 3.1

2

SIVU 4.1

SIVU 7.1

SIVU 5.1

EC-PUHALLIN

1.3KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

Huoltokortti, vuosi:_____________________
Konetyyppi:_____________________________
Koneen sarjanumero:___________________

Huolto/vaihto/tarkistus suoritettu

Kirjoita päivämäärä sille varattuun kenttään 

Huoltokohde
Mahdolliset 

Toimenpiteet
Tarkemmat 

ohjeet
PVM 6kk PVM 12kk 

Suodattimet
1. Tarkista painehäviö
2. Vaihda suodatin

Puhaltimet
1. Tarkista kiinnitys
2. Kokeile pyörivyys
3. Puhdista tarvittaessa

1 3

Lämmönvaihdin
1. Tarkista Painemittaukset

2. Puhdista tarvittaessa

1 3

Jälkilämmityspatte
ri

1. Tarkista toiminta 
2. Tarkista vuodot
3. Puhdista lamellit 

1 3

Äänenvaimennin
1. Tarkista kunto
2. Puhdistus tarvittaessa

1 tai 2

Sälepellit
1. Tarkista toiminta
2. Tarkista tiiveys
3. Puhdistus tarvittaessa

3

Jäähdytysyksikkö 
*)

1. Silmämääräinen tarkistus
2. Puhdistus tarvittaessa
3. Kondenssivesiputken 
puhdistus

Etulämmityspatteri
1. Silmämääräinen tarkistus
2. Suodattimen puhdistus

1

Automaatio 
laitteet

1. Silmämääräinen tarkistus
2. Liitosten tarkistus

1

jotta kone toimii häiriöttömästi on säännöllinen huolto tärkeää.
Käyttäjän huolto toimenpiteet ovat enemmänkin silmämääräistä tarkistamista, suodattimien vaihtoa 
sekä puhdistamista, jätä muut huolto- ja vaihtotyöt alanammattilaisille!

*)1. Katkaise koneen päävirta ja odota vähän aikaa ennen toimenpiteiden aloittamista.
*)2. Varo teräviä reunoja sekä kuumia vastuksia!
   3. Varmista että puhaltimet ovat täysin pysähtyneet!
   4. Käytä suojavarusteita: Käsineet, lasit ja jalkineet!

HUOLTO 1

*) sähköpatterikoneissa

*) erillinen ohje VUOSITARKASTUS

2



KONEKORTIN LUKUOHJE                                                                                            sisältö                                     

ID-NUMERO VALMISTAJA

TYYPPI

VALMISTUSPÄIVÄ

PUHALLINTIEDOT

SUODATINTIEDOT

LTO:N TIEDOT

PATTERITIEDOT

SARJANUMERO

KONEEN KÄYTTÖPAIKKA

KONEEN AUTOMATIIKKA
JA TARKASTUKSET sekä
TEKNINEN TUKI

Huolto-ohje osa 3

Huolto-ohje osa 5

Huolto-ohje osa 4 ja 6

Huolto-ohje osa 7

YHTEYSTIEDOT

Koneen mukana toimitetaan konekortti, josta käy ilmi
tiedot toimitetusta koneesta ja siihen asennetut komponentit

TEKNISET TIEDOT 20982

KOJEEN TYYPPI:KOJEEN TYYPPI:KOJEEN TYYPPI:KOJEEN TYYPPI: Rtek    TK1                   RV84422 [R]

VALMISTUSPÄIVÄ:VALMISTUSPÄIVÄ:VALMISTUSPÄIVÄ:VALMISTUSPÄIVÄ: 20.3.2020

SARJANUMERO:SARJANUMERO:SARJANUMERO:SARJANUMERO: 200312-4650

KOHDE:KOHDE:KOHDE:KOHDE:

PUHALLINTIEDOT

EC-Puhallin

teho kW virta A TYYPPI 

Tuloilmapuhallin 1,0 kW 1,63A K3G310AX5290 EBM PAPST (EC)

Poistoilmapuhallin 1,0 kW 1,63A K3G310AX5290 EBM PAPST (EC)

SUODATTIMET                    Suodattimien lisätilaukset +358 6 424 0300

(ilmoita kojeen sarjanumero tilauksen yhteydessä)

SUODATUSLK KPL KOKO 

Ulkoilmasuodatin F 7 LK 1 942 X 360-300/14

Poistoilmasuodatin F 5 LK 1 942 X 360-300/14

LÄMMÖNTALTEENOTTO

TYYPPI  ja VALMISTAJA

Levylämmönsiirrin HA0425-0800-033-1EOO-2-0-0-0800 HEATEX

JÄLKILÄMMITYS

teho kW TYYPPI ja VALMISTAJA

Vesipatteri 33,6 kW 790-480-2-1,6-25K-3-VASEN-15

KIERTOVESIPUMPPU YONOS PARA RS25/6-RKA M WILO

2-TIE VENTTIILI R2015-1P6-S1 DN 15 KVS 1,6 BELIMO

JÄÄHDYTYS

teho kW TYYPPI 

Jäähdytysyksikkö 12 kW FD 12 kW Rtek 08-CO 

KTS. ERILLINEN JÄÄHDYTYSOSIEN KOMPONENTTILUETTELO

TARKISTUKSET JA HUOM! www.energent.fi

SÄHKÖKOMPONENTIT JA AUTOMAATIO  (KTS SÄHKÖKUVAT)
OUMAN AUTOMATIIKKA

LOPPUTARKASTUS 20.3.2020 J.M
TEKNINEN TUKI  020 734 7940

KO
NE
KO
RT
TIM

AL
LI

JÄÄHDYTYKSEN TIEDOT
(vain jäähdytyskoneissa)

Huolto-ohje osa 9

 YLEISTÄ

1.4KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

1

Oy Pamon Ab Kivikankaantie 10, 86300 OULAINEN FINLAND



KONEEN PÄÄKYTKIN

KONEEN SÄHKÖTILA  sijaitsee koneessa huoltoluukun takana (Millenier koneet)  tai erillisessä sähkökaapissa (Ventier koneet)

Koneen sähkötilan muutokset ja korjaukset saa tehdä vain vain sähköalan ammattilainen 

HUOM! Koneen sähkötilan saa avata vain sähköalan ammattilainen

Sähkötilassa ei ole sellaisia huoltokohteita, jotka koneen käyttäjä
voisi itse huoltaa.

Älä kosketa sähkölaitteita virran ollessa kytkettynä!! (Sähköiskun vaara!!!!!!)

2.2KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

HUOM! ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden aloittamista Katkaise ensin virta koneen pääkytkimestä,
älä kosketa sähkölaitteita virran ollessa kytkettynä. (sähköiskunvaara!!)
Varmistu siitä , että kone on täysin pysähtynyt

Huomioi varoitukset kunkin ohjeen yhteydessä! 

HUOM! Vesipatterikoneet:

TALVISIN JÄÄTYMISVAARA!! Pääkytkimen ollessa 0-asennossa on kiertovesipumppu
pysähdyksissä.

                                              

                                             Koneen pääkytin sijaitsee yleensä koneen ohjauspaneelissa,
                                             ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista  kone pääkytkimestä sammuta

                                             HUOM! Vesipatterikoneet:

TALVISIN JÄÄTYMISVAARA!! Pääkytkimen ollessa 0-asennossa on kiertovesipumppu
pysähdyksissä.

2 SÄHKÖTILA JA PÄÄKYTKIN

                                              

                                             RVM-koneissa pääkytin sijaitsee yleensä koneen sähkötilan ovessa,
                                             ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista  kone pääkytkimestä sammuta

                                             



       

                                                   Rtk-ilmastointikoneita voidaan käyttää ja ohjata erilaisilla käyttötavoilla
                                                   ns. VAK eli kiinteistöautomaation kautta tai koneeseen asennettavalla yksikköohjaussäätimellä.
                                                   
    
               
                                                           
                                                           
                                              

2.3KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

OHJAUSSÄÄDIN

Ouman ja Fidelix ohjaussäätimet  ovat monipuolisia ja älykkäitä ohjaussäätimiä
jotka mahdollistavat monipuolisen ja taloudellisen ilmastointikoneen käytön.  
Säätimessä on normaalien viikko/vrk-kellotoimintojen lisäksi vuosikello, jonka avulla
voidaan asettaa vuosikalenteriin sidottuja käyntiohjauksia (esim kesälomat jne) 

Lisäksi säätimet on käytettävissä etäohjatusti 

Tarkista kojetta käyttöönotettaessa, että aikaohjaukset  vastaavat laitoksen käyttöaikoja
ja kellon aika on oikea lisäksi tulee tarkistaa lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot

(Fidelix-säätimen kellon ja päivämäärän muokkaus kts. ohje sähkötilan ovessa tai käsikirja sivu 34)

(Koskee koneita, joissa on ohjaussäädin)

OUMAN Ouflex säätimen mukana toimitetaan erillinen käsikirja

Ouman Ouflex on vapaasti ohjelmoitava ohjaussäädin 

FIDELIX säätimen mukana toimitetaan erillinen käsikirjaFxVent FIDELIX

FxVent Fidelix on monipuolinen ja helppokäyttöinen säätölaite

OUMAN OUFLEX A

                                              

                                             Kun liitätte Rtek ilmastointikoneen kiinteistöautomaatiojärjestelmään
                                             Tarkistakaa kellonajan ohjelmoinnin puolelta, että aikaohjaukset
                                          vastaavat todellisia laitoksen käyttöaikoja  ja että kellonaika on oikea                                          
                                                                       
                                          Lisäksi tulee tarkistaa tulo- tai huonelämpötilan asetusarvo/lämpötila
                                          riippuen kumpi ohjaus laitteessanne on.

VAK  VALVONTA-ALAKESKUS

(Koskee koneita, joissa on VAK)

VAK

2 OHJAUSJÄRJESTELMÄT

OUMAN EH-105 säätimen mukana toimitetaan erillinen käsikirja

Ouman EH-105  Huoltolaskurin nollaus:
Valitse kojeen päänäytöstä "Mittaukset"---Paina "OK"---Siirry nuolinäppäimellä kohtaan "IV k-aika"-
Paina "OK"---Nollaa laskuri ja kuittaa "OK"--Poistu ESC-näppäimelläOUMAN EH-105



                                              

                                             Koneen ohjauspaneelista löytyy koneen käyttökytkimet, ohjauspaneelin muoto vaihtelee sen mukaan
                                             onko kysymyksessä ohjaussäätimellä vai VAK-ohjauksella varustettu kone
                                             

2.4KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

VAK    KONEEN OHJAUSKYTKIMET

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             

                                              

                                             VESIPATTERIKONEESSA:
                                             

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERIKONEESSA:
                                             

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             Etulämmityksellä ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             VESIPATTERILLA JA ETULÄMMITYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

2 KÄYTTÖKYTKIMET; MILLENIER-KONEET

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             Jäähdytyksen ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             VESIPATTERILLA JA JÄÄHDYTYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             Jäähdytyksen ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERILLA JA JÄÄHDYTYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             Jäähdytyksen ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERILLA JA ETULÄMMITYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S3S2S1

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF

S4

1   I   0N

0   I   0FF

1   I   0N

0   I   0FF



                                              

                                             Ventier-koneissa käyttökytkimet on sijoitettu sähkökeskuksen oveen
                                             ohjauspaneelin muoto vaihtelee sen mukaan onko kysymyksessä
                                             Ohjaussäätimellä vai VAK-ohjauksella varustettu kone
                                             

YLEISTÄ:

2.5 KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             

                                              

                                             VESIPATTERIKONEESSA:
                                             

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERIKONEESSA:
                                             

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             Jäähdytyksen ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             VESIPATTERILLA JA JÄÄHDYTYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             Jäähdytyksen ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERILLA JA JÄÄHDYTYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S3S2S1

0

1

0

1

S4

1

0

1

S3S2S1

0

1

0

11

S3S2S1

0

1

0

1

S4

1

0

1

S3S2S1

0

1

0

11

                                              

                                             Ventier-koneissa
                                             käyttökytkimet
                                             on sijoitettu
                                             sähkökeskuksen oveen
                                             

VAK    KONEEN OHJAUSKYTKIMET

2 KÄYTTÖKYTKIMET VENTIER-KONEET

S3S2S1

0

1

0

1

S4

1

0

1

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Pumpun ohjauskytkin (S2)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S3)
                                             Etulämmityksellä ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             VESIPATTERILLA JA ETULÄMMITYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

                                              

                                             Pääkytkin (S1)
                                             Puhaltimien ohjauskytkin (S2)
                                             Lämmityksen ohjauskytkin (S3)
                                             Etulämmityksellä ohjauskytkin (S4)

                                             
                                             

                                              

                                             SÄHKÖPATTERILLA JA ETULÄMMITYKSELLÄ
                                             VARUSTETUSSA KONEESSA:
                                             

S3S2S1

0

1

0

1

S4

1

0

1



       

                                                   Rtk-ilmastointikojeissa voidaan käyttää  erilaisia puhallintyyppejä

                                                           
                                                           
                                              

1
2

3

Puhaltimen osat:

1. Moottori
2. Siipipyörä
3. Sähkörasia                               

EC-PUHALLIN

(Koskee kojeita, joissa on EC-puhaltimet)

ILMAMÄÄRÄMITTAUS: m3/h

        esim PUHALLIN:  R3G250  K = 70
q  =k     pv W

Lue puhaltimen yli oleva paine-ero mittarista ja sijoita
se kaavaan   p -tilalle, näin saat ilmamäärän m3/h

EC-PUHALTIMIEN ILMAMÄÄRÄMITTAUS

                                                         PUHALTIMIEN TARKISTUS ja HUOLTO

                                                        -Ettei puhaltimen laakerista kuulu epämääräistä laakerin ääntä.
                                                         -Puhaltimen pyörimissuunta ja kiinnitys, kiristä puhaltimien
                                                          kiinnitysruuvit tarvittaessa

                                                         -Puhaltimen ohjaustila
                                                         
                                                        
                                                          PUHDISTA

                                                         -Puhallinosa sisäpuolelta, siipipyörä (1 ) pölystä ja liasta tarvittaessa ja
                                                          ainakin muutaman vuoden välein.

TARKISTA:
-Ilmaletkujen kiinnitys ja suorita tarvittaessa ilmamäärämittaus
oheisen kaavan mukaisesti (tarkempi ohje kts seuraava sivu)

3.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

kts seur. sivu

       

                                                   VAROITUS! Kojeen ovia ei saa avata ennen kuin kone on täysin pysähtynyt
                                                   ja puhaltimet lakanneet pyörimästä

                                                           
                                                           
                                              

!

2 1

3

 EC-PUHALTIMET                                        3



EC-PUHALLIN

Lue puhaltimen yli oleva paine-ero mittarista ja sijoita
se kaavaan   p -tilalle, näin saat ilmamäärän m3/h

   TYYPPI

                       250 (BB04,AV29)
                                        250 (PR04-H2, PR17-I2)   76

280
310
355
400
450
500
560

        k-arvo        

70

77
116
148
188
240
281
348

Katso puhaltimen k-arvo allaolevasta taulukosta

3.2KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

ILMAMÄÄRÄMITTAUS: m3/h

       esim PUHALLIN:  K3G 250  K = 70
q  =k     pv W

Tilavuusvirtamittari
viisarinäytöllä

Tilavuusvirtamittari
digitaalinäytöllä

Lue arvo suoraan mittarin näytöltä

Mikäli kojeessa  ,ei ole tilavuusvirtamittaria
voit tarvittaessa suorittaa ilmamäärämittauksen 
oheisen ohjeen mukaisesti.

Koneeseen on liimattu tarra josta käy ilmi k-arvo, se
löytyy mittareiden vierestä. 

ILMAVIRTAMITTAUKSEN SUORITUS MANUAALISESTI

ILMAVIRTAMITTAUS:

ILMAMÄÄRÄMITTAUS: m3/h

       esim PUHALLIN:  K3G 250  K = 70
q  =k     pv W

 ILMAMÄÄRÄMITTAUS  K-ARVO

1

3



PYÖRIVÄ LÄMMÖNSIIRRIN

VASTAVIRTALÄMMÖNSIIRRIN

(Koskee kojeita, joissa on pyörivä lämmönsiirrin)

(Koskee kojeita, joissa on vastavirta lämmönsiirrin)

       

                                                         -Lämmöntalteenoton hyötysuhde lämpötilojen avulla 
                                                         - Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan                                                          
                                                          
                                                         -Tarkista vetohihnan kunto ja kireys, jos hihnassa on murtumia tai kuluneisuuden
                                                           merkkejä, tilaa uusi hihna koneen toimittajalta.

                                                          -hihnaa voi pidentää tai lyhentää palasien määrää muuttamalla, 
                                                          -hihnaa ei saa asentaa liian kireälle! 

                                                          -Tarkista  harjatiivisteen tiiveys ja kunto, puhdista harjatiiviste ja kenno imuroimalla, 
                                                           huom! mikäli käytetään paineilmaa puhallus puhtaalta puolelta likaiselle päin.
                                                         
                                                          -Tarvittaessa pese kenno miedolla astianpesuaineella tai alumiininpuhdistusaineella.
                                                          -Huuhtele vedellä

     Huom! Kennon hihna on asennettu tehtaalla kierteelle

                                                          .

                                                           
                                                           
                                              

TARKISTUS JA HUOLTO:

Puhdista vastavirtalämmöntalteenottokenno ainakin kerran vuodessa.

-Poista likaantunut kenno koneesta ja pese kenno miedolla astianpesuaineella tai
alumiininpuhdistusaineella.

-Kenno huuhdellaan suihkuttamalla lämmintä vettä kennon lamellien läpi.
Ennen kuin laitat kennon takaisin paikoilleen, anna kennon kuivua kunnolla.

Varmista, että asennat kennon oikein päin.

Huom! Käytä kiskon tiivisteissä silikoniöljyä, se helpottaa asennusta 

Hihnanvaihto ohje(kts Liitteet)

4.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

 LÄMMÖNTALTEENOTTO                     

1

4

Pyörivällä lämmönsiirtimellä voidaan siirtää poistoilmassa (huoneilmassa) olevaa lämpöä tuloilmaan.



       

                                                   Rtek-ilmastointikoneissa käytetään käytetään erilaisia  suodatinjärjestelmiä,
                                                   tarkista kummat suodattimet koneessasi on ja toimi ohjeiden mukaisesti

                                                           
                                                           
                                                                                                       

                                                        -Tarkista silmämääräisesti suodattimien likaisuus

-Puhdista suodattimet imuroimalla kevyesti, tai
 vaihda suodattimet uusiin (suositus n 6kk) välein.

Katso suodattimen koko ja malli kojekortista kohdasta ."Suodattimet"
Voit tilata suodattimia kojeen toimittajalta,

 (mainitse tilatessasi  kojeen sarjanumero KTS sivu)

Vedä suodattimet pois ja tarkista samalla, että tiivisteet ovat ehjiä.
Asenna uudet suodattimet samoinpäin , kuin vanhat ja tarkista, että
suodatinluokat ovat oikein, hävitä vanhat suodattimet

.

Koneissa (RVM Ventier -kojeet) joissa on suodattimet pystyasennossa,
suodattimien irroittaminen tapahtuu kääntämällä kiinnitysmekanismin
kahvat ensin sivulle (kts kuva), jolloin suodatin vapautuu.

Laita uusi suodatin paikoilleen , ettei se repeydy kiinnitysmekanismiin varovasti

PUSSISUODATTIMET

(Koskee kojeita, joissa on pussisuodattimet

AIR FLOW

LAAJAPINTASUODATTIMET

(Koskee kojeita, joissa on laajapintasuodattimet

 -Irroita suodatin kääntämällä 
  kiinnityskahvat auki-asentoon

5.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

                                                         

                                                        -Tarkista silmämääräisesti suodattimien likaisuus

TARKISTUS JA HUOLTO:

Kojeen toiminnan kannalta on tärkeää, että kojeen suodattimet  niiden likaannuttuavaihdetaan samanlaisiin uusiin

-Puhdista suodattimet imuroimalla kevyesti, tai
 vaihda suodattimet uusiin (suositus n 6kk) välein.

(Katso suodattimen koko ja malli kojekortista kohdasta "Suodattimet".
Voit tilata suodattimia kojeen toimittajalta, mainitse tilatessasi
kojeen sarjanumero)

Vedä suodattimet pois ja tarkista samalla, että tiivisteet ovat ehjiä.
Asenna uudet suodattimet samoinpäin , kuin vanhat ja tarkista, että
suodatinluokat ovat oikein

  -HUOMIOI ilmavirran suuntanuoli 
  suodattimia asennettaessa!

Kojeen toiminnan kannalta on tärkeää, että kojeen suodattimet  niiden likaannuttuavaihdetaan samanlaisiin uusiin

F7M5

 SUODATTIMET                                         TARKISTUKSET JA HUOLTO 5

(Koskee kojeita, joissa on sähköinen etulämmitys

PALONKESTÄVÄT
LAAJAPINTASUODATTIMET

Jos koneessa on sähköinen etulämmitys, tulee koneessa käyttää ehdottomasti
, peltikehyksiset erikoissuodattimet kestävätpalonkestäviä suodattimia

etulämmityksen aiheuttamaa lämpöä.

Palonkestäviä suodattimia voit tilata koneen toimittajalta, 
konekorttiin on merkitty, suodatttimen tyyppi ja koko

”Ulkoilmasuodattimina käytettävä palonkestäviä suodattimia” -tarra
kertoo, ettei koneeseen saa missään olosuhteissa laittaa tavallisia suodattimia

         

PALONKESTÄVÄT LAAJAPINTASUODATTIMET

 peltikehys



       

                                                   rtek-ilmastointikojeissa voidaan käyttää erilaisia paine-erolähettimiä antamaan tietoa koneesta
                                                   esim. kiinteistöautomaatioon ja erilaisiin valvonta- ja mittaustehtäviiin.

                                                      
                                                    
                                                   

(Koskee koneita, joissa on suodatinvahdit

OSOITTAVAT JA HÄLYTTÄVÄT SUODATINVAHDIT

Suodatinvahti antaa hälytyksen
kun paine-ero ylittää suodatinvahdin
paine-ero rajan 

SUODATINVAHTIEN TÄYTTÖ:

Kierrä nollausruuvi täysin auki ja sitten n. kierros takaisin. Avaa täyttötulppa ja purista 
nestepullosta nestettä mittariin siten, että nestepinta tavoittaa nolla-aseman. Nollaa tarkasti nollausruuvista.
Kierrä täyttötulppa kiinni liitä letku paikoilleen +/- merkkien mukaisesti.

Mittari ei tarvitse erityistä huoltoa, Nollaus kannattaa tarkistaa aika ajoin. Lisää nestettä tarvittaessa.

OSOITTAVAT SUODATINVAHDIT

Punainen nestepatsas osoittaa suodattimien
vaihtotarpeen.
Näyttöön voidaan asettaa rajatarrat (punainen
ja vihreä) likainen/puhdas (KTS Rajatarrojen asennus)

KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE 5.2

SUODATINVAHDIT VIISARINÄYTÖLLÄ JA HÄLYTYKSELLÄ

Suodatinvahti antaa hälytyksen kun paine-ero ylittää suodatinvahdin
paine-ero rajan.

Viisarinäyttö kalibroidaan 0-asentoon, kojeen ollessa sammuksissa
alaosassa olevalla säätöruuvin avulla.

Poista kuminen tulppa, ja säädä tulpan alla olevaa säätöruuvia

(Huom! muista laittaa kuminen tulppa takaisin paikoilleen
kalibroinnin jälkeen) 

SUODATINVAHDIT VIISARINÄYTÖLLÄ

Näytössä näkyy paine-ero suodattimen yli

NÄYTÖN KALIBROINTI:

SUODATINVAHTIEN RAJATARROJEN ASENNUS:

Puhtaan suodattimen arvo  on se paine joka näkyy näyttöputkella, koneen käydessä puhtailla suodattimilla (vihreä nuoli)
Likaisen suodattimen arvo   saadaan kertomalla näytössä näkyvän puhtaan suodattimen arvo kahdella.(punainen nuoli)
(esim. jos puhtaan suodattimen painehäviö on koneen käydessä 70 Pa , niin likaisen suodattimen, eli loppupainehäviö on silloin 140 Pa)

”SUODATINVAHTIEN” HÄLYTYSRAJAT:

Puhtaan suodattimen arvo PDE min. on se paine joka näkyy näytössä, koneen käydessä puhtailla suodattimilla
Likaisen suodattimen arvo PDE max.saadaan kertomalla näytössä näkyvän puhtaan suodattimen arvo kahdella.
(esim. jos puhtaan suodattimen painehäviö on koneen käydessä 70 Pa , niin likaisen suodattimen, eli loppupainehäviö on silloin n.140 Pa)

tarrat löytyvät Huolto- ja käyttöohjeen välistä

 5.2 PAINE-ERO LÄHETTIMET          TARKISTUKSET JA HUOLTO 5

• suodattimien valontaan

       

                                                   Suodattimien vaihtotarvetta voidaan valvoa paine-erolähettimien avulla 
                                                      
                                                    
                                                   

(Koskee koneita, joissa on paine-erolähettimet

PAINE-EROLÄHETTIMET

SUODATINVAHDIT



(Koskee kojeita, joissa on LTO:n ohituspellistö

6.0KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

                                                         TARKISTA

                                                         -Että säätöpellit liikkuvat kevyesti ja ohitus sulkeutuu kunnolla. 
                                                     

                                                          PUHDISTA

                                                         -Pellit, laakerit ja nivelvarret tarvittaessa.
                                                          -Voitele nivelet

       

                                                   Rtk-ilmastointikojeisiin on yleensä rakennettu lämmöntalteenoton ohituspellistö, jonka avulla ulkoilma voidaan
                                                   ohjata ohi lämmöntalteenottokennon 
                                                           
                                              

LTO:N OHITUSPELTI

Ohituspellistön rakenne ja muoto vaihtelee kojetyypeittäin, ohituspellistö sijaitsee kojeen sisällä ulkoilmakanavan
kohdalla, ohituspellistöä ohjataan peltimoottorin avulla 

Pienet kojeet. esim VVE 880

Keskisuuret kojeet. esim VVE 1400, 

Isot kojeet. esim VVE 2800, VVE 3800 jne..

6

VVE

LOHKOSULATUSPELLISTÖ

Joihinkin koneisiin on rakennettu lohko-ohituspellistö, jonka avulla voidaan sulattaa jäätymään alkanut LTO-kenno.

Määrätyissä olosuhteissa LTO-kenno saattaa pyrkiä jäätymään, mikä näkyy tuloilman jäähtymisenä kuution jälkeen. 
Lohkosulatuksessa suljetaan osa kennon tuloilman (kylmäpuoli) puoleisesta otsapinta-alasta. Samalla avataan talteenoton ohitus osittain,
jolloin vastaava ilmamäärä kulkee suoraan kuution ohi. 

Sulatus tapahtuu sulkemalla vuorotellen jokainen lohkopelti tietyksi ajaksi. Kenno voidaan sulkea sulatuksessa kolmessa -neljässä tai
useammassa lohkossa, riippuen monestako lohkosta pellistö on valmistettu. 
Lohkosulatuspellistöä ohjataan peltimoottoreiden avulla.

(Koskee kojeita, joissa on LTO:n lohkosulatuspellistö

LTO:N LOHKOSULATUSPELTI

 LTO:N OHITUSPELLISTÖ/LOHKOSULATUSPELLISTÖ   TARKISTUKSET 6



Varmista ettei patteri ole lämmin silloin, kun lämmitystä ei tarvita ja
ettei patterissa ole vesivuotoja.

Patteri lämpenee tasaisesti

Puhdista patterien lamellivälit paineilmalla tai imuroiden.
pese tarvittaessa  miedolla astianpesuaineella.

                                                                                            

TARKISTUS JA HUOLTO:

-Että säätöventtiilin (TV1) Kara liikkuu, kun muutat asetusarvoa säätimestä.
-Ettei kiertovesipumpusta (P1) kuulu epänormaaleja ääniä.
-Että linjansäätöventtiili (LS1) on säädetyssä arvossa.
-Kiertovesipumpun ohjaustila

TARKISTA

VESIPATTERI

(Koskee kojeita, joissa on vesipatteri)

TI

+

TI

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ
VESIPATTERIKOJEESSA

LVI-URAKKA

KOJE-
TOIMITUK-
SESSA

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vasenkätinen patteri Oikeakätinen patteri

MITTAUKSET:

Kojetta käyttöönotettaessa tulee suorittaa vesivirtojen mittaus (KTS LIITE Mittauspöytäkirja)

Huom! Kuvat ovat ohjeellisia, lämmönsäätöryhmän muoto vaihtelee eri kojekokoluokissa, toimintaperiaate on sama

(Koskee kojeita, joissa on vesipatteri)

LÄMMÖNSÄÄTÖRYHMÄ

7.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

TI

+

TI

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ
VESIPATTERIKOJEESSA

LVI-URAKKA

KOJE-
TOIMITUK-
SESSA

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

 P1

 TV1

 LS1

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vesipatterikojeen varolaite: (TEZ)

 Jäätymissuojatuntoelimen paluuveden laskiessa alle +8 C,
  koje pysähtyy  ja ulkoilmapelti/jäteilmapelti sulkeutuu.
                                                         

 JÄÄTYMISSUOJA JA LÄMMÖNSÄÄTÖRYHMÄ 7



kuva1

kuva3

+

TARKISTUS JA HUOLTO:

SÄHKÖPATTERI

(Koskee kojeita, joissa on sähköpatteri)

Tarkista silmämääräisesti, ettei sähköpatterin tehon säätimissä (Puolijohdereleet Carlo Gavazzi tai Omron)
ole kuumuuden aiheuttamia jälkiä kuten tummuutta, sulamista tai nokea.
Jos sähköpatterin tehon ohjaimissa tai kontaktoreissa on vaurion merkkejä,
tulee vika korjata välittömästi. Vian saa korjata ainoastaan sähköalan ammattilainen. 

7.2KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

kuva2

       

                                                   VAROITUS!  Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, varmista, että sähkövastukset 
                                                   ovat täysin jäähtyneet ja  kojeen pääkatkaisin on  0-asennossa)

                                                           
                                                           
                                              

+

 SÄHKÖPATTERI; YLIKUUMENEMISSUOJAN KUITTAUS 7

” Sähköpatteri on varustettu termostaatilla ja ylikuumenemissuojalla. Termostaatti katkaisee 
lämmitystehon lämpötilan noustessa yli asetusarvon (60°C) ja kytkeytyy automaattisesti lämpötilan 

laskeuduttua eroalueen alle asetusarvon. Ylikuumenemissuoja toimii varolaitteena ja katkaisee 
lämmityksen lämpötilan noustessa yli asetusarvon (90°C). Ylikuumenemissuoja kuitataan käsin 

kuittauspainikkeelta.” 

Sähköpatteri koostuu sähkövastuksista, jotka voivat olla mallista riippuen
joko pystysuorassa (kuva 1) tai vaakasuorassa (kuva 2)  pienemmissä
kojeissa patteri on vaakasuorassa (kuva 3), sähköpatterissa on automaatti-
termostaatti 60C, sekä käsin kuitattava ylikuumenemissuoja 90C
 (kuittausohje alla)

                                                       

                                                        -Silmämääräisesti, että vastuselementit ovat paikoillaan
                                                         ja vastuselementeissä ei ole pintavaurioita.

                                                         -Puhdista vastuselementit liasta pölynimurilla tai pyyhkimällä kuivalla
                                                          liinalla. Huom! Älä käytä vettä puhdistukseen (Sähköiskunvaara!)
                                     

                                                        YLIKUUMENEMISSUOJA

                                                       Kone on varustettu automaattisesti laukeavalla
                                                         ylikuumenemissuojalla                                                         
                                                         
                                                       

                                                           on sähköpatterin kyljessä tai päälläYlikuumenemissuoja(t)
                                                         laukeamislämpötila 90 C

                                                         KUITTAUS: Kierrä hattu auki ja paina kuittausnappia

                                                         Ennen  ylikuumenemissuojan kuittausta tulee selvittää laukeamisen syy.
                                                          
                                                         

                                                         
                                                        
                                                       



TARKISTUS JA HUOLTO:

ETULÄMMITYS:  SÄHKÖPATTERI

(Koskee kojeita, joissa on sähköpatteri)

                                                       

                                                        -Silmämääräisesti, että vastuselementit ovat paikoillaan
                                                         ja vastuselementeissä ei ole pintavaurioita.

                                                         -Puhdista vastuselementit liasta pölynimurilla tai pyyhkimällä kuivalla
                                                          liinalla. Huom! Älä käytä vettä puhdistukseen (Sähköiskunvaara!)
                                     

                                                        YLIKUUMENEMISSUOJA(T)  TAZ1, (TAZ2)

                                                       Kone on varustettu automaattisesti laukeavalla
                                                         ylikuumenemissuojalla                                                         
                                                         
                                                       

                                                          Ylikuumenemissuoja(t) on sähköpatterin kyljessä tai päällä
                                                         laukeamislämpötila 90 C

                                                         KUITTAUS: Kierrä hattu auki ja paina kuittausnappia

                                                         Ennen  ylikuumenemissuojan kuittausta tulee selvittää laukeamisen syy.
                                                          
                                                         

                                                         
                                                        
                                                       

Etulämmityksen sähköpatteri koostuu sähkövastuksista,
sähköpatterissa on yksi tai kaksi ylikuumenemissuojaa.
(kuittausohje)

7.3KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

       

                                                   VAROITUS!  Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, varmista, että sähkövastukset 
                                                   ovat täysin jäähtyneet ja  kojeen pääkatkaisin on  0-asennossa)

                                                           
                                                           
                                              

6
TAZ

ETULÄMMITYS vasenkätinen kone

6

TAZ sijaitsee koneen alaosassa
etulämmityspatterissa

TAZ

ETULÄMMITYS oikeakätinen kone

TAZ sijaitsee koneen alaosassa
etulämmityspatterissa
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ULKOILMAPELTI

                                               PUHDISTA

                                              -Pellit, laakerit ja nivelvarret tarvittaessa
                                              -Voitele nivelet

                                                         Sälepeltien tulee liikkua kevyesti ja sulkeutua tiiviisti.

                                                        Tarkista sulkupeltien toiminta ajoittain.

                                                         ulkoilmapelti sulkeutuu aikaohjelman pysäyttäessä koneen
                                                         tai käännettäessä pääkytkin 0-asentoon.

                                                        -ulkoilmapelti avautuu  käynnistettäessä kone uudelleen

JÄTEILMAPELTI

TARKISTUS JA HUOLTO:

NELISKANTTINEN KANAVA

PYÖREÄ KANAVA

                                                         Äänenvaimentimia on saatavana
                                                         kahta eri tyyppiä neliskanttisia ja pyöreitä.
       
                                                        Äänenvaimentimilla voidaan tehokkaasti eristää koneen
                                                        käynti- ja ilmavirran virtausäänien siirtymistä huonetilaan.

                                                       

                                                        Äänenvaimentimet eivät vaadi mitään erityisiä huoltotoimenpiteitä

(Koskee kojeita, joissa on äänenvaimentimet)

ÄÄNENVAIMENTIMET

(Koskee koneita, joissa on sulkupellit)

SULKUPELLIT

8.0KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

sulkupelti pyöreä kanava

sulkupelti neliskanttinen kanava

 SULKUPELLIT JA ÄÄNENVAIMENTIMET 8



           9.1HÖYRYSTINPATTERI:  

                                                      TARKISTA

                                                      -Että patteri jäähtyy tasaisesti

                                                      PUHDISTA

                                                      -Pattereiden lamellivälit paineilmalla tai imuroiden.
                                                         

           9.2 LAUHDUTINPATTERI:
                                                       TARKISTA

                                                      -Että patteri kuumenee tasaisesti

                                                      PUHDISTA

                                                      -Pattereiden lamellivälit paineilmalla tai imuroiden.
                                                         

           9.4 NESTELASI:               TARKISTA

                                                      -Nestelasista, että jäähdytysjärjestelmässä on kylmäainetta riittävästi,
                                                       Nestelasi löytyy jäähdytysyksikön putkistosta (kts kuva), joissain konemalleissa
                                                       nestelasi on kuivaimen yhteydessä.
                                                      

           9.3 KOMPRESSORI:         TARKISTA

                                                      -Että kompressorin ääni normaali.

                                                       HUOM! Tarkistetaan kojeen sähkökytkennän yhteydessä, että kolmivaihe-
                                                       syötön pyörimissuunta on oikea (myötäpäivään) kompressorin rikkoontu-
                                                       misen estämiseksi.

                                                      

                                                      
                                                         

       

                                                   Rtek-CO-malleissa on sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä
                                                           
                                                           
                                              

JÄÄHDYTYKSEN OSAT

9.1KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

 JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ (CO) 9



           9 JÄÄHDYTYSPATTERI  

                                                      TARKISTA

                                                      -Varmista, että patteri jäähtyy tasaisesti

                                                      PUHDISTA

                                                      -Pattereiden lamellivälit paineilmalla tai imuroiden
                                                       -Tavittaessa pese miedolla astianpesuaineella.
                                                        

JÄÄHDYTYSPATTERI

9.2KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

LVI-URAKKA

KOJE-
TOIMITUK-
SESSA

JÄÄHDYTYSPATTERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

H

JÄÄHDYTYSPATTERIN KYTKENTÄ

LVI-URAKKA

KOJE-
TOIMITUK-
SESSA

JÄÄHDYTYSPATTERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

H

Vasenkätinen patteri Oikeakätinen patteri

Huom! Kuvat ovat ohjeellisia, tarkista kytkentä!

       

                                                   Rtek-konemalleissa voidaan käyttä myös erilaisia vaihtoehtoja jäähdytyspattereista, kuten      
                                                   jäähdytyspatteri kylmävesi (CW), jäähdytyspatteri freon (CF) ja jäähdytyspatteri glukoli (CG)
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TI

+

TI

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ
VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

 TV1

 LS1

 P1

 Ls2

MITTAUS:

Aseta 2-tieventtiili TV1 täysin auki ja mittaa ja säädä linjansäätöventtiilin (LS2) suunniteltu
vesivirta

Käännä 2-tieventtiili TV1 täysin kiinni ja mittaa ja säädä linjansäätöventtiilin (LS1) suunniteltu
vesivirta

Tarkistuksen voi tehdä myös kääntämällä 2-tieventtiili (TV1) auki, ja tarkistamalla, että vesivirta
pysyy samana

Järjestelmää käyttönotettaessa lämmönsäätöryhmästä  tulee mitata linjansäädön vesivirrat

LÄMMÖNSÄÄTÖRYHMÄN VESIVIRTOJEN MITTAAMINEN

1.

2.

3.

SUUNNITELTU VESIVIRTA PVMMITATTU VESIVIRTALINJANSÄÄTÖVENTTIILI

LS1

LS2

l/s

l/s

l/s

l/s

MITTAAJA:

MITTAUSPÖYTÄKIRJA:

HUOMIOITAVAA:

HUOLTOTOIMENPITEET:             LIITE        LÄMMITYSJÄRJESTELMÄTHUOLTOTOIMENPITEET:                                                        

KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

TI

+

TI

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ
VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

 TV1

 LS1

 P1

 Ls2

L1

VASENKÄTINEN KONE OIKEAKÄTINEN KONE



Vesilukot asennetaan koneen ulkopuolella oleviin
kondenssivesiyhteisiin pystyasentoon (kuva1) tai jos tilaa
ei ole riittävästi (pienet konemallit), niin vaaka-asentoon (kuva 2)

Viemäröi vesilukot lattiakaivon yläpuolelle, ja täytä vesilukot vedellä

min.150

(kuva 1)

(kuva 2)

Millenier pienet konemallit (vaaka-asennus)

Millenier isot konemallit (pystyasennus)

LIITE                       VESILUKKOJEN ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

L2

Matala vesilukko (RVM-Ventier-koneet)



LTO:N HIHNAN uudelleen liittäminen

     
                                                           
                                              

HIHNAPYÖRÄ

Huom! Oikeakätisessä kojeessa oikealla puolen roottoria!!

HUOLTOTOIMENPITEET:                                                        

KÄYTTÖ- JA HUOLTO OHJE

LTO:N HIHNAN uudelleen liittäminen     
                                                           
                                              Power Twist Plus-hihna,

HUOLTOTOIMENPITEET:            LIITE             PYÖRIVÄ LÄMMÖNSIIRRIN
L3

Hihnaa ei saa laittaa liian kireälle!

Huom! Ohut hihna on asennettu tehtaalla kierteelle

Hihnaa voi tarvittaessa lyhentää
irroittamalla siitä palasia !

Koneessa on käytössä Power Twist Plus-hihna,  katso hihnan
liittäminen liitteenä olevasta ohjeesta  (seur. sivu), ohje toimitettu yleensä myös roottorin
oheismateriaalina.   



a fresher future


